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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu






Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu”




W dniach 18 – 21 maja 2015 r. wpłynęły następujące pytania:
1. Czy zamawiający może udostępnić zestawienie materiałów na więźbę dachową zgodnie z projektem?
2. W dokumentacji projektowej oraz w udostępnionych przedmiarach robót nie został określony kolor RAL stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o określenie koloru RAL stolarki okiennej i drzwiowej.
3. W dokumentacji projektowej jak i przedmiarze robót istnieje tylko zapis iż pokrycie dachowe należy wykonać z dachówki bitumicznej. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału oraz koloru z jakiego ma zostać wykonane pokrycie dachowe z podaniem przykładowego producenta wyżej wymienionego pokrycia dachowego.
4. W dokumentacji projektowej jak i przedmiarze robót nie określono koloru płytek klinkierowych z jakich należy wykonać cokół budynku. Prosimy o podanie koloru płytek klinkierowych z jakich należy wykonać cokół budynku.
5. W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania i montażu daszków systemowych. W związku z powyższym czy należy w ofercie wycenić wykonanie i montaż daszków systemowych? Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać daszki systemowe.
6. Prosimy o podanie koloru rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
7. Prosimy o wskazanie materiału i koloru z jakiego należy wykonać parapety okienne zewnętrzne.
8. W pkt. S dotyczącym zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie ujęto możliwości wnoszenia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych. Prosimy o podanie przyczyny takiego stanowiska.
9. Zamawiający zgodnie z rozdziałem H pkt. 3 SIWZ żąda od Wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów stosownych dokumentów wymienionych w pkt. 1-2, tj. zgodnie z zapisem SIWZ:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ustawy………
b) - wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia……….
- wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, ……….
Żądanie w/w dokumentów w celu oceny jest niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający.
10. Zgodnie z SIWZ w części konstrukcyjnej z realizacji wyłączony jest zakres w osiach od G do I. Czy wiatrołap, komunikacja i schody zewnętrzne w osiach F – G wchodzą w zakres oferty. Wg projektu architektonicznego nie, wg konstrukcji tak. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót etapu I.
11. Czy chodnik między osiami F i G – dojście do budynku na połączeniu dwóch etapów wchodzi w zakres etapu I. Proszę na rysunkach zagospodarowania zaznaczyć dokładnie zakres wykonywanych nawierzchni, trawników i elementów zewnętrznych w etapie I.
12. Zamawiający ma wydane zezwolenie na usunięcie 23 szt. drzew. Zgodnie z kosztorysem załączonym do SIWZ do usunięcia jest 15szt. drzew. Prosimy o doprecyzowanie ilości drzew do usunięcia oraz ewentualnych krzewów ( zaznaczonych na rysunkach zagospodarowania ).
13. Pokrycie dachu zgodnie z opisem do projektu architektonicznego jest dachówką bitumiczną, a na przekrojach architektonicznych papą. Jakie pokrycie przyjąć, parametry pokrycia, kolorystyka.
14. Na rysunkach elewacji zaznaczone są daszki systemowe nad wejściami do budynku. Prosimy o podanie wymiarów i ilości poszczególnych daszków, z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja ( rysunek konstrukcji daszka ) oraz parametry i rodzaj materiału przykrywającego.
15. W przedmiarze robót zostały pominięte następujące elementy robót:
a) Montaż i dostawa centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła ( Q=2000m3/h; sprawność odzysku = 56-74%; nagrzewnice 2x6,0 kW ) – 2 komplety
b) Tłumiki hałasu okrągłe o średnicy 400 mm – 4 sztuki
Proszę o odpowiedź czy wyżej wymienione elementy należy ująć w ofercie?
16. W przedmiarze robót poz. 314 – przewody o średnicy do 100 mm . W dokumentacji projektowej takie przewody nie występują. Proszę o odpowiedź czy w związku z tym należy wycenić wyżej wymienione przewody?
17. W przedmiarze robót poz. 319 – montaż zaworów wywiewnych NK-100. Zgodnie z dokumentacją projektową powinny być zawory wywiewne NK-125. Proszę o odpowiedź jakie zawory należy uwzględnić w ofercie?
18. Zgodnie z rysunkiem nr EI-1 „Etap I – rzut parteru” wejścia do budynku należy wykonać zgodnie z rysunkami:
a) Schody do kotłowni wg rys. nr EI-10
b) Pochylnia do Sali nr 11 wg rys. nr EI-10
c) Schody do Sali nr 12 wg rys. nr EI-10
d) Schody do Sali nr 20 wg rys. nr EI-10
e) Schody do Sali nr 21 wg rys. nr EI-10
f) Schody wejściowe wg rys. nr EI-10
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rys. EI-10



Odpowiedzi:
1. Wiązary dachowe zaprojektowane zostały jako gotowy produkt budowlany (prefabrykat) wykonany przez wyspecjalizowaną firmę. Każdy zakład prefabrykacji wykonuje własny projekt wiązarów na podstawie dokumentacji budowlanej.
2. Proszę przyjąć kolor  RAL 9016 – biały.
3. Dachówki bitumiczna lub gont bitumiczny produkowany na bazie asfaltu modyfikowanego SBS. Spodnia warstwa gontu pokryta jest warstwą samo wulkanizującego się bitumu. Wierzchnia strona gontu pokryta jest posypką mineralną w różnych kolorach.  Kolor należy dostosowany do istniejącej zabudowy - czerwony bądź grafitowy - po uzgodnieniu z inwestorem.
4. Kolorystykę płytek klinkierowych należy dobrać pod kolor istniejącej zabudowy - kolor ceglasty . Do uzgodnieniu z inwestorem.
5. Daszek systemowy ze stali  nierdzewnej wypełniony płytą akrylową gr. 6mm, współczynnik przenikania światła % od 51-82 (mleczne lub bezbarwne). Do projektu przyjęto daszek typowy, dostarczany od producenta ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu.
6. Kolorystykę rynien i rur spustowych należy dopasować do istniejącej kolorystki - sugerowany kolor brązowy.  Do uzgodnieniu z inwestorem.
7. Parapety zewnętrzne z PCV lub blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, w kolorze RAL 9016 - biały.  Nie dopuszcza się wykonania parapetów łączonych z dwóch lub więcej elementów blachy.
8. Zgodnie z art. 148 ust. 1 zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
9. W rozdziale H pkt. 3 SIWZ wdarł się błąd. Zamawiający nie żąda dokumentów wymienionych w tym rozdziale w stosunku do podwykonawców. Zamawiający załącza zaktualizowany SIWZ.
10. Fundament należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 1 części konstrukcyjnej "Rzut fundamentów". Na rysunku widać miejsca dylatacji fundamentów. "Nadwyżkę" zlokalizowaną wzdłuż istniejącego budynku pralni po wykonaniu należy zasypać.
11. Chodnik, o którym mowa wchodzi w zakres robót. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać zgodnie z rysunkiem do osi G.
12. Należy przyjąć ilość drzew do wycinki zgodnie z zezwoleniem.
13. Należy przyjąć dachówkę bitumiczną lub gont bitumiczny produkowany na bazie asfaltu modyfikowanego SBS. Spodnia warstwa gontu pokryta jest warstwą samo wulkanizującego się bitumu. Wierzchnia strona gontu pokryta jest posypką mineralną w różnych kolorach.  Kolor należy dostosować do istniejącej zabudowy - czerwony bądź grafitowy - po uzgodnieniu z inwestorem.
14. Daszek systemowy ze stali  nierdzewnej wypełniony płytą akrylową gr. 6mm, współczynnik przenikania światła % od 51-82 (mleczne lub bezbarwne). Do projektu przyjęto daszek typowy, dostarczany od producenta ze wszystkimi elementami koniecznymi do montażu. Do etapu I należy przyjąć 6 sztuk o wymiarach 120x100 lub zbliżony w zależności od standardu wybranego producenta.
15. Odpowiedź na to pytanie zostanie zamieszczona w dniu 26.05.2015 r.
16. Odpowiedź na to pytanie zostanie zamieszczona w dniu 26.05.2015 r.
17. Odpowiedź na to pytanie zostanie zamieszczona w dniu 26.05.2015 r.
18. Rysunek nr EI-10 znajduje się w załączonej do postępowania dokumentacji projektowej w branży architektonicznej. 
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