Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Opis wymagań Zamawiającego dla przedmiotu najmu

[bookmark: _Hlk516656185]Przedmiotem zamówienia jest najem systemu oświetleniowego opartego na technologii LED w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju na ul. Staszica 6, prowadzonym przez Zamawiającego: Powiat Świdwiński, w którym obecnie znajduje się złożony z 561 opraw system oświetleniowy oparty na jarzeniówkach starszych generacji, plafonach, żarówkach i halogenach zamontowanych we właściwych dla tych źródeł światła oprawach.
System oświetleniowy, którego dotyczy najem:
a) będzie obejmował wszystkie pomieszczenia w budynkach placówki, które są wymienione w Załączniku nr 7 do SIWZ i widnieją na planach budynku placówki i które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ,
b) będzie zaprojektowany na sali sportowej zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ,
c) będzie oparty na źródłach światła w technologii LED, a całkowita, maksymalna moc wynosić będzie 15,00 kW, winien spełniać łącznie następujące wymogi:
· składać się wyłącznie ze źródeł światła w technologii LED (o napięciu wejściowym 220-240 V), oraz opraw dedykowanych do przyjętych źródeł światła, 
· zapewniać, że w poszczególnych pomieszczeniach średnia wartość natężenia światła, równomierność i olśnienie powinny być zgodne z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012,
· zawierać wyłącznie takie oprawy przeznaczone do oświetlenia części boiskowej hal i sal sportowych, które powinny mieć mechaniczną odporność na uderzenia: IK07 lub większą oraz odporność na uderzenie piłką, potwierdzoną w karcie produktu,
· zawierać wyłącznie oprawy oświetlenia ogólnego wraz ze źródłami w kompletach lub oprawy oświetleniowe zintegrowane oświetlenia ogólnego (z trwale wbudowanymi źródłami światła), które powinny być zgodne  z normami:
· EN 55015 (Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne),
· EN 62471:2008 (Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych),
· EN 61000-3-2 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2),
· EN 61547:2009 (Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej).
d) zawierać wyłącznie oprawy, których:
· trwałość zgodnie z L70B50 ma być równa lub większa 50.000 godzin,
· współczynnik mocy (cos φ) ma być większy bądź równy 0,9, 
e) zawierać wyłącznie takie oprawy do oświetlenia klas lekcyjnych, które są kompletami jednego producenta,
f) zawierać wyłącznie takie oprawy do oświetlenia tablic w klasach, które są kompletami jednego producenta i są oprawami z odbłyśnikami asymetrycznymi wyposażonymi w świetlówki LED lub świetlówkę LED,
g) zapewniać oświetlenie ogólne w pomieszczeniach budynków, w którym wskaźnik oddawania barw będzie większy bądź równy 80,
h) zapewniać oświetlenie, w którym w salach lekcyjnych współczynnik olśnienia (UGR) będzie wynosić < 19,
i) składać się wyłącznie z produktów oznaczonych znakiem CE,
j) składać się wyłącznie z produktów posiadających certyfikat ENEC.

B. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostarczenia systemu oświetleniowego i jego wydania Zamawiającemu do używania:

1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył system oświetleniowy i dokonał jego montażu tak,                        by możliwe było rozpoczęcie jego używania. W zakresie dostarczenia przedmiotu najmu Zamawiający wymaga, by:
a) Wykonawca, dostarczając Zamawiającemu system oświetleniowy do placówki dokonał przyłączenia jego elementów (opraw oświetleniowych) do istniejącej w placówce instalacji elektrycznej. Podłączenia powinny zostać dokonane w miejscach (punktach przyłączenia), w których do instalacji elektrycznej                    w placówce przyłączony jest istniejący system oświetleniowy – tak by nie było konieczności modyfikacji instalacji elektrycznej, w związku z tym, że obecnie w placówce funkcjonuje dotychczasowy system oświetleniowy, Wykonawca winien również zdemontować jego elementy i zapewnić zagospodarowanie starej instalacji oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) Wykonawca dokonał dostarczenia systemu oświetleniowego i jego montażu poza godzinami, w których w placówce prowadzone są zajęcia dydaktyczne, tj. w dni ustawowo wolne od pracy, okresy, kiedy                     w placówce nie są prowadzone zajęcia (wakacje, ferie), soboty i niedziele oraz w dni robocze                            po zakończeniu zajęć (17.00 – 6.00).

C. Opis wymagań Zamawiającego co do warunków najmu i w zakresie utrzymania systemu oświetleniowego

1. Zamawiający wymaga, by:
a) Okres najmu systemu oświetleniowego wynosił nie mniej niż 96 miesięcy od daty jego wydania,
b) Czynsz najmu był określony stałą stawką miesięczną, przy czym Zamawiający dopuszcza waloryzację czynszu najmu nie częściej niż raz w roku w oparciu o obiektywnie weryfikowalny wskaźnik (np. publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik inflacji),
c) Wykonawca zobowiązał się do przeniesienia na Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego, własności systemu oświetleniowego stanowiącego przedmiot najmu – w czasie trwania stosunku najmu, wg z góry ustalonej ceny przypadającej na dany okres. Taką możliwość Zamawiający ma mieć minimum raz na każde 12 miesięcy trwania najmu.
d) system oświetleniowy składał się z produktów, na które ich producent udzieli gwarancji na okres min. 120 miesięcy,
e) Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia (samodzielnie lub poprzez podmioty trzecie) serwisu systemu oświetleniowego przez okres trwania stosunku najmu, przy czym, jeżeli do usterek Systemu Oświetleniowego dojdzie z powodu wadliwości produktów składających się na system oświetleniowy lub wadliwości jego montażu, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia przedmiotowych usterek w ramach czynszu najmu,
f) Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia w ramach czynszu najmu ubezpieczenia majątkowego systemu oświetleniowego, obejmującego zniszczenia systemu oświetleniowego w wyniku zdarzeń losowych i naturalnych, przepięć elektrycznych oraz aktów wandalizmu przez cały okres najmu.

[bookmark: _Hlk516669332]
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące  dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany do najmu system oświetleniowy wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) plan rozmieszczenia punktów oświetleniowych dla placówki, której dotyczy oferta, wraz ze wskazaniem ich oferowanej ilości produktów (opraw oświetleniowych lub opraw oświetleniowych ze źródłami w kompletach) oraz nazw katalogowych produktów, które będą użyte w systemie oświetleniowym i będą zapewniały spełnienie parametrów określonych w SIWZ, w formie wydruków z programu przeznaczonego do projektowania oświetlenia DIALux lub równoważnego, na których będzie widać takie parametry jak średnie natężenie na obszarach roboczych oraz równomierność zgodnie z Polską Normą  PN-EN 12464-1,
b) [bookmark: _GoBack]deklaracje zgodności na znak CE oraz karty produktowe (wystawione przez producenta) produktów ujętych w Planach rozmieszczenia punktów oświetleniowych, z dokumentów tych winno wynikać,                     że produkty wchodzące w skład systemu oświetleniowego odpowiadają wymogom SIWZ,
c) certyfikaty ENEC produktów ujętych w Planach rozmieszczenia punktów oświetleniowych. 
d) Dokumenty gwarancyjne Produktów.

