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Świdwin, dnia 25.10.2018 r.
ZP.272.9.2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Powiatu Świdwińskiego”

Informuje, że dnia 24.10.2018 r. spłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: W dokumentacji projektowej oraz STWiOR zawarto wymóg dot. wytrzymałości mechanicznej paneli fotowoltaicznych na poziomie 8000 Pa. Takie parametry wymagane                                      są w przypadku narażenia modułów na ekstremalne warunki, np. w III strefie obciążenia śniegiem. Ponadto norma IEC 61215, na którą powołuje się STWiOR wymaga potwierdzenia odporności                            na obciążenie śniegiem na poziomie 5400 Pa i taką odporność zdecydowana większość oferowanych na rynku paneli posiada. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z wymogu odporności                           na obciążenie śniegiem o wartości 8000 Pa i zastąpienie go wartością 5400 Pa.
Odpowiedź 1: Zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz STWiOR odpowiednio wykwalifikowanemu Wykonawcy. Ingerencja w dokumentacje projektową nie jest rolą Zamawiającego. Uzyskanie zgody projektanta na powyższe zmiany, a także odpowiednia modyfikacja SIWZ na dzień przed upływem terminu składania ofert nie jest rozsądnym rozwiązaniem.
Pytanie 2: W STWiOR zawarty jest wymóg dot. wymiarów i masy paneli wynoszący odpowiednio max. 1680 mm x 985 mm x 39 mm oraz max. 18,1 kg. Zdecydowana większość paneli dostępnych na rynku ma wymiary 1640 mm x 992 mm x 32-40 mm oraz masę 18,5-19 kg. Czy Zamawiający dopuści                                do zastosowania panele o innych wymiarach (szczególnie szerokość modułu np. 992) niż podane                          w STWiOR i o masie do 19 kg? Takie ograniczenie wymiaru oraz masy paneli nie ma znaczenia dla funkcjonowania instalacji, a sztucznie ogranicza konkurencję. 
Odpowiedź 2: W STWiOR zostały zawarte graniczne wartości wymiarów oraz masy  paneli, w związku z tym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli o parametrach przekraczających wartości maksymalne umieszczone w STWiOR.

Zatwierdził
Starosta
Mirosław Majka
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